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WARNUNG: Der Anschluss und die
Inbetriebnahme darf nur durch ein konz. 
Elektrounternehmen erfolgen!
Inbetriebnahme darf nur durch ein konz. 
Elektrounternehmen erfolgen!
Elektrounternehmen erfolgen!

Verdrahtungsfarben:

Hauptstromkreis:
schwarzL1,L2,L3

N
PE

blau
gelb/grün

Steuerstromkreis AC:
230V~ / L
230V~ / N
24V~ / L
24V~ / N
12V~ / L
12V~ / N

braun
blau
violett
violett
orange
orange

Steuerstromkreis DC:
24V= / +
24V= / -
12V= / +
12V= / -

violett
grün
orange
grün

Verdrahtungsquerschnitte:

0,5-4A
6-13A
16A
20A
25A-35A
50A
63A
80A
100A

1mm²
1,5mm²
2,5mm²
4mm²
6mm²
10mm²
16mm²
25mm²
35mm²

160A 70mm²
125A 50mm²

200A
250A

95mm²
150mm²

315A 185mm²
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WARTUNG: Einbauteile, die einer Wartung bedürfen
(z.B. Lüftermatten reinigen), sind regelmäßig zu überprüfen.
(z.B. Lüftermatten reinigen), sind regelmäßig zu überprüfen.
Die erforderlichen Überprüfungen sind laufend zu tätigen MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H

R R

Kunde:
Projektname:
Verteilerbezeichnung:
Datum:
Schaltschranktypen:

Schutzart:
Aufbau des Schaltschrankes:

Verwendete Klemmen:
Verwendete E-Material:

Schutzmaßnahme:
Netzform:

Steuerung:
Hauptstrom:

Verschmutzungsgrad:
Art der elektr. Verbindung der Funktionseinheit:
EMV-Umgebung:
Form der inneren Unterteilung:
Bemessungs-Belastungsfaktor:
Bemessungsisolatationsspannung: 400V~

Anzahl der Felder:
Maße BxHxT: Gewicht:

ÖVE-Vorschrift:
Anzahl der Planseiten:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung

Berührungsschutzabdeckung:

Zeichnungsnummer:
AngebotsNr.:
ME-AuftragsNr.:

MAX Mustermann
Schwimmbadverteiler

IM-3/200
24.04.2003

IM-2/200
1

560x750x200mm
IP 54

Schutzklasse I
Nullung

TN
ÖVE EN 60439-1

6
400VAC/50HZ

230VAC/50HZ
Einzelklemmen

Siemens,MEhler
0

0104824
A2574-03

ME-00523

15kg

KS

ihres Inhaltes nicht gestattet. -Alle Rechte Vorbehalten-

MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H



IM-3/200+WBL

Verteilermaße:

B560 x H750 x T200mm

Schutzart: IP54 

FARBE: RAL 7032

IM-3/200+WBL

Schwimmbadverteiler
MAX Mustermann

0104824

ME-00523IM-3/200

Zeichnungsnummer:

560mm

F1

Q1

U1

K1,K2

Klemenfach

FG1

X1.3 X1.4

560mm

Tür-IM-3

S1

FG1

S2

Schmetterlingsverschluss

S3
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Auftraggeber:

Angebotsnummer:
Änderung Datum

Datum
Bearbeiter
Geprüft
NormName

04.04.2003
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Klemmen 16mm²

-X0

-Q1

-F1.1

-K1

F1

-X1

-F1.2

-K2

-X1

-F1.3

-X1.3

-F1.4

-X1.4

Schwimmbadverteiler
MAX Mustermann

0104824

ME-00523IM-3/200

Zeichnungsnummer:

Anspeisung

YM-J
5x16mm²

16mm²

1 2 3 4 5

Pumpe
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Alle nicht gekennzeichneten Querschnitte sind  yf  1,5 mm²
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Auftraggeber:

Angebotsnummer:
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-F1.5

-S1

-X1

-F1.6

-X1

-F1.7

-X1

-F1.8

Schwimmbadverteiler
MAX Mustermann

0104824

ME-00523IM-3/200

Zeichnungsnummer:

L1/Q1
/2.C8
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Alle nicht gekennzeichneten Querschnitte sind  yf  1,5 mm²
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Angebotsnummer:
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Pumpe
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Jet-Pumpe
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Schwimmbadverteiler
MAX Mustermann

0104824

ME-00523IM-3/200

Zeichnungsnummer:
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Alle nicht gekennzeichneten Querschnitte sind  yf  1,5 mm²
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Auftraggeber:

Angebotsnummer:
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